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Revidovanfobjekt: Riegrova1385/13
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Pov6trnostni podminky:

TiipodlaZni budova s valbovou stiechou pokrytou

hlinikovou 5ablonou. Soustava hiebenovii s deseti

svody a deviti pomocntmi jimaii. Stiesni vedeni je

proveden6 z lana FeZn 50 mm2. Souidsti hromosvodni

soustavy je ocelovd konstrukce rinikov6ho schodiSt6.

Jasno,5'c

Tiida LPS: lll

Metody pro stanoveni umfst6nijimaci soustavy: Valiclse koule

Typ jimaci soustavy: Hiebenov6, jimaci tyie
Velikost ok miiiov6 soustavy lml:
Vfika tyiov6ho jimaEe [mt: 0,8

Poiet tyiovVch iimat0: 9

Materi6l stfechy, krytina: Hlinikovii Sablona

Elektricki a neelektrick5 zaiizeni na stieie: Ant6nv

ZahSjeni revize: L3. t.2020
UkonEeni revize: B, f .2OZO

Pied6ni revize: t4, L,2OZO

Perioda revizi co: 4 roky
N6slednii revize do: 13. 1. 2024

Zdkladni (daje o objektu, popis:

Svody isou provedeny:

Potet svodri:

Jimaci vedeni:

Typ - uspoi6diini zemnici soustavy:
stav a druh zeminy:

Piedloien6 doklady:

Na povrchu

10

Lano FeZn 50 mmz

A - d.3 a d.4 FeZn 0 8mm, ostatni FeZn 0 10mm

Ornice, jil

Zprdva o revizi bleskosvodu (LPS) a. 1030/2016 HR

Soupis mdiicich piistroji: MS 2301 d. kal. llll2019 77A-z7C
Eurotest Ml 31005, v.d. 15110965, d. kal. 278-llll2019

Soupis provedenry'ch rikohi pli revizi: Vndj5i prohlidka LPS

M6ienizemnich odoorri
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Jimaci soustava:

odpovidS CsN EN 62305-3 ed. 2

Zvolen6 jimaci vedeni

Ochrann'i 0hel/ miiiov6 soustava

Vzddlenost pokliidanfch vodiiri jimaci soustavy od stfechy, uchyceni

jfmadfi jimaci soustavY

Parametry ndhodnfch jimai0

Uzemiovaci soustava:

odpovtdd CsN EN 62305-3 ed' 2

Uspolddani zemnfcl soustavy je vhodn6 a odpovid6 pro dan'i objekt

D6lka zemniii dle tfidY LPS

PouZitd materi6ly

odpovld6 CsN 332ooo-5-54 ed' 3

PasivnI ochrana Proti korozi

Soustava svodfi:

odpovfdi lsn rn ezgos-3 ed. z

Podet svodfi

Vzd6lenost mezi svody

Svody nejsou uloienY v okaPech

Velikost instalainlch smYtek

ZkuSebnispojky

Pouiit€ materi6lY

Vnitini ochrana pied bleskem - uzem€ni, pospoiovSni:

odpovidd csN EN 52305-3 ed' 2

Minimdlni pr0iezy vodii0 pospojoviini

odpovidd CsN EN 62305'4 ed. 2

Provedenf uzemn€ni

Zabezpedeni co nejniiSi hodnoty impedance pospojovdni

v
\

\
Vyhovuje

Vyhovuje

ft.5.2.1

ct. J,z,z

t|.5.2.4 Vyhovuje

tl.5.2.5 Vyhovuje

C|.5.4.2.1 Vyhovuje

e|.5.4.2.1 Vyhovuje

El.5.6.2 Vyhovuje

il. NA 7.5 Vyhovuje

ct. ).5.z'

ct. s.3.3

c|. s.3.4

il.5.3.4

it.5.3,5

d. s.6.2

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje

El. 6.2.2 VYhovuje

d|.5.1

dl. s.2
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e isto zs Rz [o]

7 r4,7
2 8,3

3 t3,Z
4 7,2

J g,l

6 8,5

7 14,4

I 9,7

I 14,9

10 I3,3
ocelovii 9,15

konstrukce

Hodnota Rz S 10O

Hodnota Rz < 15O

Rozddlovnik:

M€ieni zemnich odporfi zemnii& uzemfiovaci soustaw

Dle esN EN 62305-3 ed. 2 dt. 5.4.1.
Dle eSN 34 1390 it. 106

Zemnfsvod

FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 0 8mm vyhovuje
FeZn @ 8mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje
FeZn 010mm vyhovuje

esN 34 1390 dt. 106

esN eN ozgos-s ed. z

esN 34 1390 dt. 106

esn Elr ozgos-g ed. z
tsru eru szgos-g ed. z
dsru Eru ozgos-a ed. z

tsrrr g+ tggo dt. roo
esru tru ozgos-g ed. z
esN gq r.ggo it. roe
dsru ga tggo it. roo
esru nr gzgos-g ed. z

Z|vady - soupis zjiSt6nrich zdvad

1. U svodu d.2 a t.5 opravit uchyceniochrann6 trubky zemniho svodu - uvoln6n6, ohnut6
2. Vedeni hromosvodnd soustavy, lano FeZn 50 mm2 je rezav6. pii opravd stiechy vym6nit.

ZAvEr

Hromosvodni soustava odpovid6 poiadavk0m uvedenfch norem a ieji souEisti jsou ve funkinim stavu.

2 x provozovatel

1 x revizni technik
Poiet stran: 3

Poiet piiloh: 1

SKoLA
Siegrcva 1A

va 13

Provozovatel svim podpisem potvrzuje. ie vzal obsah t6to zprdvy na v6domi a byl sezndmen s jejim
obsahem. Vrisledky t6to revize se vztahuji pouze na posouzenrf objekt.

Podpis provozovatele
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Piiloha d. 1 k reviznl zprdv| i. L3Ot20lO2

Pldnek - p0dorys

Svod 6.5

a,

J
Svod d.2

aSvod 
6.8

svodd.l A >
Hlavnl vchod a

Svod d.10

,/r""Rus;

6Svod 
d.9


